
 

Музеј Југославије, Београд 
Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs 
тел: (011) 3671485, email: info@mij.rs 
Матични број: 17156390, ПИБ: 100287514 

04 број 183-15/17 
Београд, 10. 07. 2017.године 
 

Комисија Наручиоца, образована  Решењем 04 број 183-4/17 од 02.06.2017. године,  за 
спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 06/2017 за набавку радова- адаптација 
термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и 
грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“,   дана 07 јула 2017. године,  
даје  

ТРЕЋЕ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 06/2017 
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 
 

 
ПИТАЊА: 
 
 

U delu predmera 5 “TOPLOTNA PODSTANICA”,  pozicije pumpe: 
 
1. Od proizvođača pumpi dobili smo informaciju da izabrane pumpe ne mogu ispuniti tražene 
radne tačke. 
Molimo Vas za pojašnjenje da li da damo cenu prema izabranom tipu pumpi ili prema 
zahtevanim karakteristikama? 

 
2. Da li je potrebno da pumpa u poziciji 2. bude u oznaci N, pošto se koristi u krugu izmenjivača 
komore, a N je oznaka za sanitarnu vodu u krugu bojlera bez cevne zmije? 
  

 
ОДГОВОРИ : 
 
1. U Konkursnoj dokumentaciji je dato  da pri zadatom protoku pumpa može da ostvari dati 
maksimalni napor. U stvarnom stanju radna tačka nije na maksimumu nego u dijapazonu od 45-
65 % od maksimalnog napora pumpe tako da sve  pumpe zadovoljavaju radne tačke pri radnom 
protoku i naporu. 
  
2. Za pumpu magna3 25-60N ova oznaka N se odnosi na to da je pumpa navojna, a ne sa 
flanšnom i pumpa nije od inoksa. 

  
 
Ово појашњење и одговоре  објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу 
наручиоца. 
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 183-6/17 од 
22.06.2017. године. 
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